
別紙1 対象施設等

1 2 3 4 5 6 7 8 9

会津若松合同庁舎
山鹿車庫

喜多方合同庁舎
分庁舎①

喜多方合同庁舎
分庁舎②

郡山合同庁舎車庫 南相馬合同庁舎倉庫 三河北倉庫 福島県庁外来駐車場
福島県庁外来駐車場
東側駐車場外灯

紅葉山公共便所

車庫 外灯 事務所 車庫 倉庫 倉庫 駐車場 外灯 便所

供給電気方式 単相２線式 単相３線式 ３相３線式 単相３線式 単相２線式 単相３線式 単相３線式 単相３線式 単相２線式

供給電圧（標準電圧） 100V 100V 100V・200V 100V・200V 100V 200V 100V 100V 100V

計量電圧（標準電圧） 100V 100V 100V・200V 100V・200V 100V 200V 100V 100V 100V

標準周波数 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz

受電方式 １回線方式 １回線方式 １回線方式 １回線方式 １回線方式 １回線方式 １回線方式 １回線方式 １回線方式

蓄熱式負荷設備等の有無

蓄熱式負荷設備の有無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

非常用自家発電設備の有無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

太陽光発電設備の有無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

その他

R7照明設備改修工事
予定

R7照明設備改修工事
予定

対象施設

業種及び用途



別紙２

契約電力及び予定使用電力量 ※直近2年間の実績値から算定して予定値としているものであり、この値を上回り、又は下回ることがある。

令和7年
3月

令和7年
4月

令和7年
5月

令和7年
6月

令和7年
7月

令和7年
8月

令和7年
9月

令和7年
10月

令和7年
11月

令和7年
12月

令和8年
1月

令和8年
2月 合計

1
会津若松合同庁舎
山鹿車庫 30(A) 59 55 55 48 53 53 50 48 56 48 53 48 626

2
喜多方合同庁舎
分庁舎① 60（A) 153 199 153 152 150 135 158 211 239 208 220 192 2,170

3
喜多方合同庁舎
分庁舎② 12（ｋW) 549 648 637 553 543 503 523 529 536 525 590 514 6,650

4 郡山合同庁舎車庫
10（kVA) 81 79 74 56 46 40 41 44 76 74 83 74 768

5 南相馬合同庁舎倉庫
15（A) 3 2 2 1 1 1 2 5 1 2 2 4 26

6 三河北倉庫
20（kVA) 129 87 217 119 146 97 72 92 78 101 98 121 1,357

7 福島県庁外来駐車場
8（ｋVA) 1,488 1,475 1,470 1,293 1,437 1,428 1,310 1,554 1,556 1,657 1,920 1,683 18,271

8
福島県庁外来駐車場
東側駐車場外灯 30（A) 250 257 232 199 211 227 219 275 275 295 330 278 3,048

9 紅葉山公共便所
20（A) 343 208 179 147 152 133 171 227 230 294 406 366 2,856

９施設合計 35,772

対象施設
契約ｱﾝﾍﾟｱ
契約容量
契約電力

予定使用電力量（kWh）



別紙３ 通年の電力使用状況

１　令和４年度実績

対象施設 令和４年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

1
会津若松合同庁舎
山鹿車庫

使用量　（kWh）
59 56 50 52 57 56 49 55 52 56 58 52 652

2
喜多方合同庁舎
分庁舎①

使用量　（kWh）
218 176 173 165 160 179 257 310 224 251 345 34 2,492

3
喜多方合同庁舎
分庁舎②

使用量　（kWh）
642 677 573 510 525 522 521 562 497 604 962 145 6,740

4 郡山合同庁舎車庫 使用量　（kWh）
80 74 57 46 36 42 45 77 72 81 138 21 769

5 南相馬合同庁舎倉庫 使用量　（kWh）
3 3 1 0 2 1 8 1 1 1 7 0 28

6 三河北倉庫 使用量　（kWh）
78 400 185 272 173 125 159 117 173 122 163 57 2,024

7 福島県庁外来駐車場 使用量　（kWh）
1,646 1,570 1,290 1,367 1,319 1,126 1,336 1,337 1,396 1,659 2,155 595 16,796

8
福島県庁外来駐車場
東側駐車場外灯

使用量　（kWh）
247 238 200 194 234 224 270 270 288 329 397 120 3,011

9 紅葉山公共便所 使用量　（kWh）
59 57 49 45 41 130 170 156 235 394 359 330 2,025



別紙３ 通年の電力使用状況

２　令和５年度実績

対象施設 令和５年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

1
会津若松合同庁舎
山鹿車庫

使用量　（kWh）
51 54 46 54 49 44 47 56 44 49 63 36 593

2
喜多方合同庁舎
分庁舎①

使用量　（kWh）
180 130 130 134 110 137 164 168 192 189 280 31 1,845

3
喜多方合同庁舎
分庁舎②

使用量　（kWh）
653 596 532 575 481 524 536 509 553 575 906 132 6,572

4 郡山合同庁舎車庫 使用量　（kWh）
78 73 55 45 43 40 42 75 75 84 136 13 759

5 南相馬合同庁舎倉庫 使用量　（kWh）
0 1 1 1 0 2 1 1 2 3 2 3 17

6 三河北倉庫 使用量　（kWh）
95 33 52 20 21 18 25 39 28 73 235 43 682

7 福島県庁外来駐車場 使用量　（kWh）
1,303 1,370 1,295 1,507 1,537 1,494 1,771 1,775 1,918 2,181 2,730 860 19,741

8
福島県庁外来駐車場
東側駐車場外灯

使用量　（kWh）
266 226 198 228 219 214 279 279 302 331 415 123 3,080

9 紅葉山公共便所 使用量　（kWh）
356 300 244 258 225 211 284 303 353 417 549 179 3,679


